3~50Hz; 400V /230V

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:

samoczynne wylaczenie zasilania
w uktadnie sieciowym TN-S

TABLICA ADMINISTRACYJNA
Rozdzielnica natynkowa BP-O-600/7 Profi+
prod. Moeller

gtebokosc¢ 300 mm, stopien ochrony IP30
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