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Legenda:

centralne ogrzewanie /w posadzce/

pion C.O.

O

_ _ grzejnik ptytowy

o—o grzejnik drabinkowy

Q=518W zapotrzeb. na moc cieplng

t=+24C temperatura obliczeniowa
UWAGA!

Przejscia instalacji z klatki schodowej do pomieszczen w
przypadku wejscia przewoddw w warstwy posadzkowe nie
muszq by¢ zabezpieczane p—poz. W innych przypadkach
nalezy stosowa¢ systemowe przejscia instalacyjne wg
technologii firmy Hilti dla EI120
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