Parawan, piytki, balustrad

projektowana
plyta balkonowa
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Legenda:

e —— centralne ogrzewanie /w posadzce/

pion C.O.

O

_ _ grzejnik ptytowy

o—o grzejnik drabinkowy
Q=518W zapotrzeb. na moc cieping
t=+24C temperatura obliczeniowa

UWAGA!

Przejscia instalacji z klatki schodowej do pomieszczenn w
przypadku wejscia przewodbéw w warstwy posadzkowe nie
muszq by¢ zabezpieczane p—poz. W innych przypadkach
nalezy stosowaé¢ systemowe przejscia instalacyjne wg
technologii firmy Hilti dla EI120

wg. 1ys A2, A13

SORAL GRZADZIELSKI ARCHITEKCI
Sp. zo.o.
80-252 GDANSK,
UL.JASKOWA DOLINA 15/205
TEL./FAX.+58 341.80.91 w.163
e-mail: biuro@sgarchitekci.pl

PROJEKT

ZESPOE KAMIENIC
MIESZKALNO -
UStUGOWYCH zZ
GARAZEM PODZIEMNYM

ADRES INWESTYCJI

Kwidzyn,
ul. Btogostawionej Doroty
Dz. nr 23/1, 21/3, 22/3

INWESTOR

PRO-INVEST Sp. z o.0.
80-298 Gdarisk,
ul. Budowlanych 27

PROJEKTOWAL

mgr inz. Stefan Kutaga
nr upr. POM/0021/PWOS/03

I
OPRACOWAL
mgr inz. Rafat Malinowski
]
8
e
NAZWA RYSUNKU
RzZUT Il PIETRA
INSTALACJA
CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
FAZA Projekt wykonawczy
AP sierpier 2009
skaLa 1:100

o C4




