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Legenda: OPRACOWAL
mgr inz. Rafat Malinowski
|||||||||| centralne ogrzewanie
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CN11—-60 typ grzejnika/dfugosé g
dn 40 B Srednica nominalna 40mm, rura stalowa g
Q 24776 moc cieplna
dn 16x2 A Srednica wewnetrza 12mm typu A, rura PEX NAZWA RYSUNKU
Q 1489 moc cieplna
(g zawdr kulowy odcinajqcy
® ciepfomierz ROZWINIECIE
a filtr INSTALACJI C.O.
of regulator réznicy cisnienia ONTM.WO USEUGOWA
(2] zawdr odcinajqcy z nastawq wstepnqg 80/60
FAZA Projekt wykonawczy
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SKALA

N 074




