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Nazwa : Symbol : Sztuk

wentylacja garazu
obudowa REI 120

wypust 230V zakoriczony w puszce 1~

instalacyjnej n/t PCM95 IP66 (G)Va 18 szt.
do zasilania przewodoéw grzejnych

+
— wpust NT 8150

Uwaga: Ogrzewanie wypustu - kabel owiniety na rurze - dtugosc odpowiaajaca
10W (70cm - Opitheat 15); podtaczenie do zasilania 230V w puszce taczeniowej
IP66 typu MNX PCM95 (prod. FIBOX); dtawnica: M20x1,5 (5-9mm)

Rs 9100 |

, Rs g0 +10,98

! QLcﬁ %%oé\ioamﬁai
_M%\% #150mm f 5100900

~— wpust VT MA wpust VT 7
14,18 L A t— koryto dachowe I35

N I\ koryto dachowe ayte papg Mng 7 7
.88 kryte papg +13.51 49 SR 5 1505 | 7

— 4 SN |
o8% 58% Lo FakRe! | @Eg:ro 7 7

koryto dachowe = S IK I kominiarska
/ /~ lawa kominiarska VT sy N
kryte papq [
.68

[
[ -

niarska  NT

~_— lawa kominiarskq Zj

|
ﬁ.g wytaz dachowy: I+._ 3.94 T

|
] i | :
L E ~ tawa kpminiarska VT L)l - —— =%

przegroda drewniana,/
parawan

aryto dachowe
kryte papq =

wpust VT

wpust dachowy ogrzewany
NT #150mm — S100900

)

,,,,”T\‘
EX
|

=3
=
=

\ﬁ,*

i, &
@3
e
Lo
I

=
=

Woust dachowy ogrzewany
VT ¢150mm —

|
\
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i
i
b
RI=J

3

koryto dachowe
ke popg—. ———

N
I

|

i R 5 | I = Tt
B i el 2

A 7
rewizja 7 opis zmian wprowadzit data podpis
mgr inz. Zbigniew Tomczyk
) upr. bud. POM/0013/PWOE/ 04 czerwiec
3 m Projektowat specjalnosé instalacyjna w zakresie 2008r.
I |SORAL GRZADZIELSKI ARCHITEKCI Sp. z.0.0. — _ — e
& | 80-252 Gdansk, ul. Jaskowa Dolina 15/205 . .
v tel./fax +58 341 80 91 w. 163 pracownia Uahm_ﬂ.—uﬁus\m mgr inz. Michal Mieczkowski
- i i i . bud. POM/0126/PWOE/ 04 czerwiec
¥ biuro@sgarchitekei.com ul. Chodowieckiego 7; 80-208 Gdarsk Sprawazit | VP Pud POM/0126/PWOE/ 2008y,
< tel. (48 58) 522-09-90, fax (48 58) 522-09-99 e instalac {umadsert
& yeznych i
=
5 [fnwestor Adres inwestycji Nr projektu Branza
Q PRO INVEST sp. z o.0. 80-298 Gdarisk Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodéw
a ul. Budowlanych 27 dz. nr: 14/3, 14/4, 21/4, 22/4, 24/ 1, 36/3 07/055/PW ELEKTRYCZNA
<
)
8 | Nazwa projektu Skala / format Faza
2 .
M Rekompozycja przestrzeni rynku Starego Miasta w Kwidzynie - czes$é nadziemna 1:100 PROJEKT
g - Instalacje elektryczne Al WYKONAWCZY
.m Nazwa rysunku Numer rewizji Nr rysunku
- Plan instalacji elektrycznych - dach ml .N @
LN ] L]




