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Nazwa : Symbol :
przewody odprowadzajqce - PO
drut stalowy ocynkowany FeZn @8 mm
|O
zlqcze kontrolne - w skrzynce rewizyjnej
pod tynkiem ZK
—00—
przewéd uzemiajacy
bednarka stalowa ocynkowana —0
FeZn 30x4mm

Uwagi:

1. Zwody poziome wykonaé za pomocq drutu stalowego ocynkowanego FeZn 8
2. Przewody odprowadzajace wykonywad za pomoca drutu stalowy ocynkowanego
FeZn 98 podtynkowo w rurkach ostonowych;

3. Ztacza kontrolne montowadé w podtynkowych skrzynkach rewizyjnych
na wysokosci 1,2m nad ziemia;

4. Przewody uziemiajace - bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4,
taczyé z uziomem fundamentowym;

5. Konstrukje zbrojeniowq budynku laczyé z uziomem poprzez spawanie;

6. Czesci przewodzace dachu tqaczyé ze zwodami poziomymi;

7. Wystajace przewodzqgce elementy elewacji taczyé z przewodami odprowadzajacymi;

8. Zapewnié ciaglto$é potaczen instalacji;

9. Przy dylatacjach wykonad mostki dylatacyjne;
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