3~50Hz; 400V /230V

RA 0.3

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:

samoczynne wylaczenie zasilania

w uktadnie sieciowym TN-S
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1. Aparaty zabudowadé w rozdzielnicy podtynkowej typu KLV-U 2/28-SF a ul. Budowlanych 27 dz. nr: 1473, 14/4, 21/4, 22/4, 24/ 1, 36/3 07/055/PW ELEKTRYCZNA
zlokalizowanej na parterze w klatce schodowej; S
2. Aparaty oznakowadé w sposob zgodny z polskimi normami; m Nazwa projektu Skala / format Faza
3. Na drzwiach naniesé¢ opisy koloru czarnego (litery wysokosci 10cm); M Rekompozycja przestrzeni rynku Starego Miasta w Kwidzynie - cze$¢ nadziemna 1:100 PROJEKT
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Schemat rozdzielnicy administracyjnej RA 0.3
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